
PROCEDURA INIZIALE PER: 

CONTROLLORE DIGITALE ELITECH RELE' NTC 10A 230V 

 

Alla prima accensione, sul display verrà mostrato il parametro rappresentato con sigla “PA1” che indica la 

richiesta della password. Per procedere, premere il pulsante “SET” e inserire il codice numerico “125”. 

Una volta eseguito questo passaggio, per tornare alla selezione dei parametri, premere FNC. Questo riporterà 

alla schermata con dicitura “PA1”. 

Premere “FRECCIA SU” (UP) per visualizzare in sequenza i diversi parametri presenti nel menu. 

 

! ATTENZIONE ! – si suggerisce di modificare il parametro HAL (impostato di default a 2) al suo valore 

massimo consentito di 20. 




